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1.  Általános feltételek 

1.1 Ajánlatkérő neve: 
Szegedi Vízmű Zrt. 

Szeged, Tisza L. krt. 88. 

1.2 A telep üzemeltetője: 
Szegedi Vízmű Zrt. 

Szeged, Tisza L. krt.88. 

1.3 Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban közölt feltételekhez kötve van. 

1.4 Az ajánlatkérő az ajánlati határidő lejártáig a felhívást visszavonhatja, melyről az 
ajánlattevőket levélben értesíti. 

1.5 Az ajánlatkérő az ajánlattevőknek az ajánlat készítésével kapcsolatos költséget nem 

térít meg. 

1.6 Az ajánlati felhívásban meghatározott módon megküldött dokumentáció alapján az 

ajánlattevő egy ajánlat benyújtására jogosult. 

1.7 Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlata az ajánlatkérő tulajdonába kerül, 
azt nem igényelheti vissza és azért az ajánlatkérő térítést nem fizet. 

1.8 Az ajánlatkérő egy alkalommal az ajánlattevőknek helyszíni szemlét és konzultációt 

biztosít, előre egyeztetett időpontban. 

1.9 Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kiírást 

eredménytelennek nyilvánítsa. Döntését ajánlattevők részére nem kell megindokol- 

nia. 

2. — Az ajánlat tárgya: 

2.1 Az ajánlat tárgya: 
Szegedi Vízmű Zrt. napelemes Háztartási Méretű Kiserőművek létesítése 

- az ajánlatkérés tárgyát képező 2 db napelemes HMKE MVM Démász Áramhálózati 
Kft. által jóváhagyott igénybejelentői és Műszaki-Gazdasági Tájékoztatói az 1. sz. 

mellékletben találhatók, 
- a napelemek ki fognak termelni az áramszolgáltató hálózatára és DC oldali akku- 

mulátorral leszenek szerelve, 

- a vonatkozó jogszabályok és előírások betartása mellett ajánlatkérő kiemeli, hogy 

az akkumulátoros napelemes rendszert úgy kell beüzemelni, hogy áramszünet ese- 
tén nem termelhet ki a hálózatra és nem működhet szünetmentes áramforrásként; 

- termelt áram elszámolása: mérlegkörön belüli elszámolás, 
- a kommunikációhoz szükséges infrastruktúra kiépítése, ajánlatkérő SIM kártyát biz- 

tosít, 

- az ajánlatnak tételesen kell tartalmaznia az egyes napelemes HMKE telepítések mű- 
szaki adatait (beépítendő napelemek darabszáma, akkumulátorok darabszáma, telje- 
sítménye) és szintén tételesen a költségeket is: napelemek, tartószerkezetek és vil- 
lanyszereléshez kapcsolódó tételek külön-külön és telephelyenként is külön, 

- a napelemeket úgy telepíteni, hogy a panelek nem tükröződhetnek a lakóházak felé, 
- az ajánlat "kulcsra" kész megoldást tartalmazzon, mely magában foglalja az áram- 
szolgáltató felé beadandó csatlakozási tervet, a csatlakozási terv engedélyeztetését, 
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2.2 

23 

2.4 

25 

kivitelezést, áramszolgáltató általi átvételt, üzemszerű használatra történő átadást 

:D" tervekkel együtt. 

Az ajánlattevőnek a teljesítéshez szükséges minden, a tárgyi kivitelezési munkák- 
hoz kapcsolódó munkákat is meg kell ajánlania. Ajánlattevő az általa végzett hely- 

színi felmérés hiányosságaira nem hivatkozhat, kivitelezésre vonatkozó pénzügyi 

többletigényt nem érvényesíthet. Ajánlattevő az ajánlatát csak a helyszíni körül- 
mények, feltételek megtekintése, megismerése után adhatja be! 

A megalapozott ajánlat összeállításához az ajánlattevő jogosult a helyszín megis- 
merésére és a megítélése szerint szükséges kiegészítő feltárások, állapotrögzítések 
saját költségén való elvégezésére. 

Helyszíni felmérésre időpontot biztosít Ajánlatkérő 2026. október 19-én 10:00 
órától a Szeged, Hegedű utcai szennyvíz átemelőnél (2. sz. melléklet térkép); majd 

utána továbbhaladva következik Szeged, Körtöltés utcai kútcsoport (Bibó-Bartucz 
utca sarok). 

Az ajánlattevő alvállalkozókat alkalmazhat. Az alvállalkozó munkájáért, mint saját- 
jáért felel. 

3. Határidők 

3l 

3.2. 

3. 3. 

Az ajánlattevőnek az ajánlatában az alábbiakra kell nyilatkoznia: 

- — Telephelyenként beépítendő napelemek darabszáma és teljesítménye 
- — Telephelyenként beépítendő akkumulátorok darabszáma, teljesítménye és kapa- 

citása 

- — Telephelyenkénti ajánlati összeg 
- — Beépítendő napelemek össz kW, teljesítménye 

- — Telephelyenkénti kivitelezés teljesítésének határidejei 
- — Jótállási idő 

Az ajánlatok beadásának határideje: 2025. október 30. 10 "2 

Az ajánlatok beadásának helye: postai úton vagy Szegedi Vízmű Zrt. 6720 Szeged, 
Tisza L. krt. 88. személyportán, vagy emailben az 

ajanlatbenyujtas(Oszegedivizmu.hu címre 

Az ajánlatok bontása: 2026. október 30. 10 15 Szegedi Vízmű Zrt. III. emeleti tár- 
gyaló, foglaltság esetén 304-es iroda 

Az ajánlatkérő által igényelt legutolsó megvalósulási határidő: 2026. december 11. 

4. Ajánlati ár és pénzügyi elszámolás feltételei: 

4.1 

4.2 

4.3 

44 

Az ajánlattevő előlegre nem tarthat igényt. 

Az ajánlatkérő az ajánlatok közül az összességében legkedvezőbb feltételeket kínáló 

megalapozott összesített, mind a három telephelyet magában foglaló ajánlat mellett 
dönt, nem köteles a legalacsonyabb végösszegű ajánlatot elfogadni. 

Kizárólag teljes körű — a teljesítés időpontjára véglegesített prognosztizált tételes, 
forintban megadott — vállalkozási ajánlat értékelhető. 

Ajánlattevő által alkalmazott újítási, vagy szabadalom-hasznosítási szerződések 
megkötése, a díj, a vételár és közreműködői díj megfizetése is az ajánlattevő köte- 
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4.5 

4.6 

4.7 

4.8 

lessége. Ezzel kapcsolatban az ajánlatkérő a vállalkozási áron felül semmiféle költ- 

séget nem fizet. 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat 
tárgyának eredményfelelős megvalósításához, kipróbálásához és az ajánlati feltéte- 

lekben rögzített garanciális feltételek betartásához szükségesek. 

Az ajánlattevő által megadott árak szerződéses kötelezettségeinek teljesítése során 

kötöttnek tekintendők és semmilyen körülmények között sem változtathatók meg. 

Az ajánlatkérő az igazolt számla — mely mind a 3 telephely napelemes létesítésének 
sikeres műszaki átadás-átvétele és az MVM Démász Áramhálózati Kft. átvétele 

után állítható ki - összegét a számla kiállításától számított 30 naptári napon belül 
utalja át az ajánlattevő által megjelölt számlára, a vállalkozási szerződésben foglal- 

taknak megtfelelően. 

Az ajánlatkérő a teljes nettő vállalkozási összeg 10 26-át visszatartja a 3 hónapos 

próbaüzemi bejárás lezárásáig. A visszatartás összege bankgaranciával nem vált- 

ható ki! 

5. — Az ajánlat tartalmi és formai követelményei 

5.1 

5.2 

9.3 

Az ajánlattevőknek a tárgyi munkára feladatonkénti tételes ajánlatot kell tenni 

mennyiség, anyagköltség, díjtétel bontásban. Az ajánlattevőnek a mellékelt aján- 
lati nyomtatványt is ki kell töltenie. Az ajánlata mellé 3 hónapnál nem régebbi 
cégkivonatot (másolat is elegendő), valamint a kiviteli munkához kapcsolódó refe- 

renciaigazolást kell csatolnia. 
Amennyiben nem az eredeti ajánlati nyomtatvány kerül kitöltésre, avagy át- 

írásra kerül, úgy, az ajánlattevő ajánlata érvénytelen. 

A költségvetésben az anyagár és a munkadij, azaz a teljes költség későbbiekben nem 

változtatható meg! 

A nyertes ajánlattevővel a Szegedi Vízmű Zrt. kétoldalú szerződés köt. A vállalko- 
zó járandóságát a megrendelő nevére kiállított, benyújtott számlával érvényesíti. A 
vállalkozói díj kifizetésére a — 4.8 pontban részletezettek szerint - az MVM Démász 
Áramhálózati Kft. átvételét követően kerül sor. Megrendelő az igazolt számla ösz- 

szegét a szerződésben meghatározott fizetési határidőn belül átutalja a vállalkozó 

számlájára. 

A szerződésben a kötelező elemeken kívül az ajánlati kiírásban meghatározottakat, 
illetve az ajánlatban vállaltakat is szerepeltetni kell, különös tekintettel az alábbiak- 

ra: 

e jótállási, szavatossági, garanciális feltételeket, időket, 

e késedelmes teljesítés esetén a felek kötbér felelősséggel tartoznak a következők 

szerint: 

késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kötbér a nettó vállalkozói díjnak 

-  az első 10 nap folyamán napi 0,4 "0-a 
- a következő 10 nap folyamán napi 0,8 "0-a 
-  az azt követő késedelmes teljesítése esetén napi 1,0 94-a, de legfeljebb 30 95-a 

A kötbér esedékességének első napja: a szerződésben vállalt teljesítési határidőt kö- 

vető első nap.
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Az ajánlatkérő hibás teljesítést nem fogad el. 

e a megajánlott anyag és technológia csak I. osztályú lehet. 

5.4 Az ajánlatokat zárt borítékban, , Szegedi Vízmű Zrt. napelemes Háztartási Méretű 
Kiserőművek létesítése" és ,,ÁRAJÁNLAT, csak Bakos Tibor energetikus bont- 

hatja fel"" felirattal ellátva kérjük postázni. A zárt boríték és a felirat a személyesen 
behozott ajánlatokra is vonatkozik. Más postai módon érkeztetett vagy felirat nélkü- 
li ajánlatokat nem fogadunk el, és nem értékelünk ki. 

Az ajánlatok benyújthatók elektronikus formában is az 

ajanlatbenyujtas(Oszegedivizmu.hu címre 

6. Ajánlattevő kötelezettségei 

6.1 Az ajánlattevőnek nyilatkozni kell az üzemeltető Szegedi Vízmű Zrt. minőségi elő- 
írásainak betartásáról (3. sz. melléklet). 

6.2 Az ajánlattevő köteles a kivitelezést szigorúan a szerződéssel összhangban végezni, 
alkalmazkodni és ragaszkodni az ajánlatkérő képviselőjének utasításaihoz minden 

olyan ügyben — akár említi a szerződés akár nem — amely a kivitelezést érinti, vagy 
arra vonatkozik. 

6.3 Az ajánlattevő teljes felelősséggel tartozik a kivitelezésért, az azzal kapcsolatos 

munkaterület védelméért, a munkaterület átadásának időpontjától a műszaki átadás- 
átvételi eljárás sikeres befejezéséig. 

6.4 Az ajánlattevő köteles megfizetni minden olyan illetéket, díjat, vámot, bérletet és 
más kiadást vagy kártalanítást, melyek a kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzé- 
se és tárolása miatt felmerülnek. 

6.5 Az ajánlattevő köteles a kivitelezés időtartama alatt a munkaterület őrzéséről, a va- 

gyonbiztonságról, tűzbiztonsági, érintésvédelmi szabályok betartásáról, az érintett 
területen a szemétszállítás, a tűzmegelőzési és tűzoltási feladatok érdekében az illet- 
ékes szervek szolgáltató tevékenységének lehetőségéről gondoskodni. Vállalkozó 

köteles továbbá a kivitelezés során keletkezett hulladékokat a vonatkozó hatályos 
jogszabályok figyelembevételével a jellegüknek megfelelő (kommunális, veszélyes, 
stb.) engedélyezett lerakóhelyre szállítani (szállíttatni), ártalmatlanítani (ártalmatla- 

níttatni). Vállalkozó köteles a balesetvédelmi szabványokat, rendeleteket, előírásokat 
betartani, betartatni (a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény), az ezzel 
kapcsolatos mindennemű felelősség a vállalkozót terheli. Az ajánlatkérő a nyertes 

ajánlattevőre vonatkozó munkavédelmi előírásait az 1. sz. melléklet tartalmazza. 

6.6 Az ajánlattevőnek és alvállalkozóinak az anyagok és eszközök mozgatását úgy kell 

végrehajtani, hogy a szállítás során felhasznált utak és az ezt határoló falak károso- 
dást és sérülést ne szenvedjenek. 

6.7 Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a kivitelezéshez szükséges anyagok beszállítá- 
sából adódó befejezési határidő módosítást nem kezdeményezhet. 

7.  Minőségi követelmények 

á 4 § " 
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7.1 A szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát az érvényes szabványok, valamint a 
tárgyi munkára vonatkozó törvények és rendeletek figyelembevételével kell elkészí- 

teni, különös tekintettel a tűzvédelmi előírásokra. 

7.2 Az ajánlattevő Magyarországon alkalmazási engedéllyel bíró I. osztályú gépet, be- 
rendezést, anyagot, készüléket használhat fel. A beépített gépek, berendezések, 

anyagok, készülékek műbizonylatait az ajánlattevőnek kell szolgáltatni. Az ezekkel 
kapcsolatos eljárás és költségek az ajánlattevőt terhelik. 

Az elkészített munka I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagok beépítésével 

készülhet. 

7.3 Az ajánlattevő kizárólagos felelősséget vállal a leszállított anyagok, gépek, berende- 

zések, készülékek rendeltetésszerű használhatóságáért, függetlenül attól, hogy azt 

megrendelésre más alvállalkozó szállította, vagy készítette el. 

7.4 Az ajánlattevő az elvégzett munka során keletkező hulladékot köteles díjmentesen 
elszállítani. 

8. Műúszaki és garanciális feltételek 

8.1 — Az elvégzett munkára a jótállási időtartamot min. 1 évben (teljes körű jótállás) ha- 

tározzuk meg a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás dátumától számítva. 
Ennél kisebb jótállási időszakot az ajánlatokban nem tudunk elfogadni! 

8.2  Amennyiben a munkák során, illetve a jótállás ideje alatt olyan hiányossá- 

gok/hibák derülnek ki, amelyek ajánlattevő szakszerűtlen munkavégzésére, vagy 
nem megfelelő anyagok alkalmazására/beépítésére vezethetők vissza, akkor aján- 
lattevő ezeket 15 munkanapon belül a saját költségén, térítésmentesen, egészében 

köteles megszüntetni. 

9. Üzembe helyezés, műszaki átadás-átvétel 

A műszaki átadás-átvételi eljárást MEGELŐZŐEN az ajánlattevő az ajánlatkérőnek át- 
adja (egyben a sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele): 

a beépített anyagok, alkatrészek, berendezések, készülékek magyar nyelvű megfele- 

lőségi tanúsítványait, 
a beépített berendezések magyar nyelvű gépkönyvét, használati-, karbantartási utasí- 

tását, 

rajzos dokumentációt és az MVM Démász által jóváhagyott csatlakozási tervet, 
kivitelezői nyilatkozatot, hogy a kivitelezési munka megfelel a vonatkozó műszaki 

irányelvek és az érvényes szabványok előírásainak, 
érintésvédelmi-, első szabványossági felülvizsgálati mérési jegyzőkönyvet. 

Az elkészült munkát ezen dokumentációk hiányában az ajánlatkérő jogosult megtagadni. 

A sikeres műszaki átadás-átvétel napjával kezdődik az ajánlattevő jótállási kötelezettsége. 

10. Ajánlatok beérkeztetése, felbontása, ismertetése 

10.1 A személyesen, meghatalmazott, vagy postai úton beadott ajánlatokat az átvevő ér- 

h,'/f 

kezteti, az átvétel pontos időpontját rávezeti az ajánlatot tartalmazó borítékra és egy- 
úttal igazolja az átvétel tényét. Határidő után érkezett ajánlatokat az ajánlatkérő nem 
fogad el.
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10.2 A határidőben érkezett ajánlatokat a megbízó a Szegedi Vízmű Zrt. energetikusának, 

villamos mérnökének és további tanú jelenlétében bontja fel, melyről bontási jegyző- 
könyv készül. A bontás nyilvános. 

10.3 Érvénytelen az ajánlat, ha 

ha az ajánlattevő nem jogosult az eljárásban részt venni, 

a felhívásban meghatározott határidő után nyújtották be (Azon ajánlat, melyet iga- 
zoltan még beadási határidő előtt adtak postára, de határidő után érkezett be Társa- 
ságunkhoz szintén érvénytelennek minősül.), 

nem felel meg az ajánlattételi felhívásban és a részletes dokumentációban foglalt 

alaki és tartalmi követelményeknek, 

az ajánlati árat, annak igényelt ütemezését nem egyértelműen határozza meg, más 

ajánlathoz, vagy valamely feltételhez köti az ajánlattevő, 

az ajánlattevő az ajánlati kiírás feltételeit nem fogadta el teljes egészében, 

ha az ajánlattevő nem készítette el és ajánlata mellé nem csatolta a feladatonkénti 
tételes költségvetést, 

e haaz ajánlattevő az ajánlati nyomtatványt nem töltötte ki teljes egészében, 

ha az ajánlattevő nem az ajánlatkérő által megküldött aláírt ajánlati nyom- 

tatványt töltötte ki. 

10.4 Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ajánlatkérő nem köteles bármilyen ajánlatot el- 
fogadni, továbbá megilleti az a jog, hogy az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek 
nyilvánítsa. 

11. — Az ajánlatok elbírálásának szempontjai: 

Összességében a legelőnyösebb ajánlat. 

Értékelési szempontok és súlyszámaik: 

- — Nettó ajánlati összár, súlyszám: 50 
- — Többlet jótállási idő vállalása, súlyszám: 10 (a Részletes ajánlati kiírás szerint minimum 

1 év, ezen felüli vállalást többletként értékeli az ajánlatkérő) 
- — Beépítendő teljesítmény (kWp), súlyszám: 40 

Ertékelési módszer 

Az Ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlat kap 10 pontot, míg a többi ajánlat pontértéke 

a legjobbhoz arányosítva kerül meghatározásra, az ,,ajánlati ár" esetében fordított arányosí- 
tással, a , többlet jótállás" és a ,.beépítendő teljesítmény" értékelési szempontok esetében 

egyenes arányosítással. 
Minden szempont esetében 0-10 pontok között kerül sor az értékelésre, két tizedesjegyig tör- 

ténő kerekítéssel. 

Az egyes értékelési szempontokra a fentiekben részletezett értékelési módszerekkel megha- 

tározott pontszámok súlyszámmal felszorzott értékeit összesítve határozza meg Ajánlatkérő 
az ajánlatok végső összpontszámát. 

Az ajánlatkérő a döntését nem köteles megindokolni. 

Szeged, 2026. október 08. 

/ ,,



B 

Szegedi Vízmű Zrt. 

Szeged, Tisza L. krt. 88. 

AJÁNLATKÉRÉSI NYOMTATVÁNY 
(kitöltve kötelező beadni) 

Az ajánlat tárgya: 

Szegedi Vízmű Zrt. napelemes Háztartási Méretű Kiserőművek létesítése 

Ajánlatkérő neve: Szegedi Vízmű Zrt. 

6720 Szeged, Tisza L. krt. 88. 

Ajánláttevőhlévét u sszsésészssnzHNkésÉS SZ EZERRÁK SZ 6 sl0A NÁS 

Ajánláttévő méé sssE F RGATKÉÁS TÉ 3S 

Ajánlati ár öszesítve: eee e sss sss zzzzztíttííttítízííííííííí té í ét Ft,—JrÁFA 

Beépített napelemes összteljesítmény: .. eee sss sss sss zííííííííííííííííí úű kWp 

Az ajánlattevő nyilatkozata, hogy az ajánlati kiírás feltételeit teljes egészében elfogadja-e: 

igen nem 

Cégkivonatot csatolt: igen nem 

Csőd, felszámolási, végelszámolási eljárás alatt áll: 

igen nem 

Referenciaigazolást csatolt: igen nem 

Jótállási feltételek: 

jötállás " - " —. , 1 2 éctr év 

Teljesítési határidő: megfelel a kiírásnak (2026. december 11.) 

a vállalt határidő a kiírásnál kevesebb (.......... nappal) 
a vállalt határidő a kiírásnál több (.............. nappal) 

Számla szakaszolás: szakasz számla igény 1094 visszatartással (....... db) 
csak végszámla 1094 visszatartással 

száoákos ZŰZŐ sss s sEÁ 5 3ar 

A megfelelő válasz értelemszerűen aláhúzandó, vagy a megfelelő rovat kitöltendő.



' MWVM éé 

Kelt: Szeged, 2026.10.06 SZEGEDI VÍZMŰ 2RT. 

Ügyiratszám: DE0760-1956-7/2026 Szeged 
Tisza Lajos krt. 88. 
6720 

Villamosenergia-felhasználó azonosító szám: 9901439368 

Tárgy: Tájékoztatás 

Tisztelt SZEGEDI VÍZMŰ ZRT.! 

Társaságunkhoz a SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. nevében, a 6791 Szeged, Hegedű utca hrsz: 0378/2 alatti 
vételezési helyre vonatkozó háztartási méretű kiserőmű (továbbiakban HMKE) csatlakoztatására irányuló 
igénye kapcsán az alábbi tájékoztatást adjuk: 

Tájékoztatjuk, hogy az aláírt Műszaki Gazdasági Tájékoztatót köszönettel megkaptuk, bejegyeztük az 
informatikai rendszerünkbe, a terv beküldhető. 

Tájékoztatjuk, hogy a tervjóváhagyásunk megküldését követően a termelőegység készre jelentése 
szükséges. 

Kérjük, hogy a rendszer elkészültét követően a készre jelentésüket szíveskedjenek megküldeni 
az elosztotbomvmdemaszhalozat.hu elektronikus postacímre. 

A készre jelentés beérkezése után illetékes szervezeti egységünk megküldi a módosított elosztói 
szerződéseket és az üzemviteli megállapodást. 

Amennyiben levelünkkel kapcsolatban bármilyen további kérdése, észrevétele vagy javaslata van, 
kérjük, forduljon hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeken: 

e — vezetékes telefonszám: 136 (62) 565-600 

mobiltelefonszám: 136 (20) 474 9999, 136 (30) 474 9999, 136 (70) 474 9999 
e-mail-cím: elosztodmvmdemaszhalozat.hu 

postacím: 1439 Budapest, Pf. 700. 

személyesen: bármelyik ügyfélszolgálati irodánkban 

A könnyebb beazonosíthatóság érdekében kérjük, minden megkeresésében adja meg a felhasználó- 
azonosító számát. 

Együttműködését köszönjük. 

Tisztelettel, 

MVM Démász Áramhálózati Kft. 
Energia igénykezelési osztály 

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást 

az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatást a 

Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más 

dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési 

Tájékoztatóban találhatja meg. 
A tájékoztatók a mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok weboldalon és az ügyfélszolgálati irodáinkban érhetőek el. 

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. megbízásából az ügyfélszolgálati feladatokat az MVM Ügyfélkapcsolati Kft. látja el. 

MVM Démász Áramhálózati Kft. Telefon: 136 (62) 565-600 

Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u. 44 E-mail: ugyfelszolgalatEdmvm.hu 

Cgsz.: 06-09-010805; Adószám: 13792679-2-06 Levelezési cím: 1439 Budapest, Pf. 700 

Bejegyezte: Szegedi Törvényszék Cégbírósága www.mvmdemaszhalozat.hu
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MV AA 
Hálózat 

HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ LÉTESÍTÉSI IGÉNYÉNEK 
BEJELENTÉSE 
Kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltse ki. 

Felhasználó azonosítója: E] E E] E 

(Kérjük, elosztói azonosítóját adja meg, amely a hálózatcsatlakozási vagy hálózathasználati 
szerződésen található.) 

Mérési pont azonosítója: HUO00 310':1 1-81000000 000000101 0717 

1  Igénybejelentő adatai (Válasszon, hogy magánszemély vagy jogi személy!) 
1.11 Magánszemély 

NeVvel 2: l sssszszzzízíszszsszíísísízésézézésééb t SZÜletési NVE" m sss zszszssszszsszésílzásó 

Anyja Neve!: .. ssssssszsészszííííííííííísíííéííébíbbéűt Születési helye, ideje!: .. e ssssssssíííííííét 

Állandó lakcímel:!2: .. us sssssszszzssszsízítszízítííííííííííííísízílíléstélézítészszsz szzzézzézézzzszészzszésszÉszáSÉSÉS 

Levelezési címe! (ha eltér): ....... sss sssszsszíííííízííítísííísííésésztézííítítszííítíszzíízésítízétézítézézzétzéízíézééééénű 

Telefonszáma? (a kényelmes ügyintézéshez): ........ u eeeséséséééééó tezssszztézéséíát 

E-mail-címe? (a kényelmes ügyintézéshez): ..... v ssessssszsszszísííítísíííííétééés 

E-mail-címe e-számla küldéséhez: ....... eee sesssssssszszétízíízísésítésízíííívííz bzzííszésbéű 
(amennyiben megadja e-mail-címét, azzal hozzájárul, hogy számláit elektronikus úton küldjük) 

Egyéni vállalkozó adószáma!?: ....... e sesese sss nyilvántartási SZÁMa!?: .. sssszsszéísííííéó 
(ha a felhasználási helyen egyéni vállalkozóként üzleti tevékenységet végez) 

1.2 .  Jogi személy 

Cég neve?: SzegelelzmuZrt .......................................................................................... 

Székhely címe?: 672OSzege d'T' szaLaJos kOI"Út 88 ................................................ 

Levelezési címe!? (ha eltér): ....... . eee ssessszzészésztítsíszísíítííízzítzíízízísííííííízésztészíízíízíízéíííííízlézzztészéíséléű 

Számlavezető pénzintézet neve, számlaszám: KHB ................................................................. 

Adószám?: 12634048_2-06 ..................... Cégjegyzék szám?: 06-10_000294 ........... 

E-mail-cím e-számla küldéséhez (kötelező adat): eszamla((_i, szegedlwzm Uhu .............. 

Kapcsolattartó neve!? 2. 1: BaKOST' bor .................................................................................. 

Értesítési cím!? (ha eltér a székhely / levelezési címtől): Vlzmuüszegedwlszhu ..... 

TElőfőnsSZzáttói . sss sss sss s[s



2 Felhasználási hely adatai 
21 Címe 

E E] Szeged Hegedű utca 0378/2 

Irsz. Település út/utca/tér házszám em./fsz. hrsz. 

2.2  Felhasználási hely rendeltetése 

L] Lakás / ház L] Iroda / üzlet / rendelő MI [pari / üzemi terület 

C Zártkert / pince / tanya — [] Üdülő / nyaraló L] Garázs 

C1 Társasházi közösség [] Egyéb: .. .. e eee sessssé éé 

Csoportos mérőhely esetén felhasználási helyek száma: .... db 

2.3 lIgénybejelentő jogcíme a felhasználási helyen 

[] Tulajdonos LI] Bérlő L] Haszonélvező 

W Kezelő L] Egyéb: saszösszezzészss 

3 Igény adatai 

3.1  lgény jellege (egyszerre több is jelölhető) 

ll Új termelőberendezés létesítése L1 Meglévő rendszer bővítése 

LI Energiaközösségi termelőberendezés létesítése [ ] Meglévő berendezés cseréje 

3.22 Kívánt üzemállapot megvalósítása 

L] Normál (hálózatbárhuzamos üzem, csak termelés esetén üzemel az inverter) 

t Hibrid (energiagazdálkodás: energiatároló (akkumulátor) is csatlakoztatva lesz) 

LI Szigetüzemmód" (hálózatpárhuzamos és szigetüzemre is képes rendszer, képes a közcélú 
hálózatról leválni és szigetüzemi ellátásra átállni) 

C1 Önálló szigetüzemi leválasztó. Típusa: 

LI Inverterbe beépített szigetüzemű leválasztó berendezés 

3.3 Csatlakozás és igény adatai 

Meglévő csatlakozás adatai 

" C] Szabadvezeték w Földkábel 
Meglévő csatlakozás módja CI Egyéb: 

r mWiKisfeszültség LIKözépfeszültség 
Feszültségszint CNagyfeszültség 

Üzembiztonság í Normál 
típusa CI Emelt 

Meglévő 1. fázis ) 2. fázis ) 3. fázis KVA 
teljesítmény amper ! amper ) amper 

Minden napszakban fázisonként 46 46 ! 46 

Vezérelt időszakban fázisonként 



D H tarifa" 

D AZ tarifa" 

IMeglévő inverter típusa és teljesítménye Igényelt inverter típusa és teljesítménye 

Sigenergy SigenStor EC 15.0 TP ] 15 kW 

Meglévő energiatároló típusa és kapacitása Igényelt energiatároló típusa és kapacitása 

2 db Sigenergy SigenStor BAT 10.0 (9,04 kWh) / 18,08 kWh 

3.4  Fogyasztásmérőt(k) gyártási száma 

------------------------------------------------------------------------------ 

mérő gyártási száma mérő gyártási száma mérő gyártási száma 

3.5 Igénybejelentés ügyintézésének kapcsolattartási módja, címe 

W) E-mail-címen: VlzmuGszegedWlszhu ..................................................................... 

4 Egyéb megjegyzés 
Pl. a felhasználási helyre vonatkozó kiegészítő információ, műszaki megjegyzés. 
További csatlakozási pontok adatainak megadása kizárólag a 2. számú mellékleten lehetséges! 

Az akkumulátorok DC oldalra lesznek telepítve. 
..................................................................................................................................................... 

S Dátum, aláírás 

Szeged, 2026. július 06. 

Igénybejelentés időpontja Igénybejelentő / képviseletében eljáró aláírása 

6 Igénybejelentéshez mellékelendő további dokumentumok listája 
e 1 évnél nem régebbi, az aktuális állapotot tartalmazó földhivatali térképmásolat. 
e 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap összes oldala a vételezés jogcímének igazolására 

(a Takarnet által szolgáltatott , nem hiteles" jelzéssel ellátott tulajdoni lap is megfelelő). 
e A tulajdoni lapon, és annak széljegyén feltüntetett összes tulajdonos, és haszonélvező 

hozzájáruló nyilatkozata. 
e Az ügyintézésre vonatkozó meghatalmazás (amennyiben nem a szerződő fél jár el az 

ügyintézés folyamán). 
e Mérőhelyről és a mérőről készített fényképfelvételek.





MVM Hálózat 

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. 
Szeged 
Tisza Lajos körút 88. 

6720 

Tárgy: Műszaki-gazdasági tájékoztató Háztartási 
igénybejelentésre 

Tisztelt Partnerünk! 

1/ 5 oldal 
Műszaki gazdasági tájékoztató 

Ügyszám: 609830408 

Dátum: Szeged, 2026. október 6. 
Ikt.szám: DE0910-1952-3/2026-jav 
Energiaigénykezelési osztály 
Levélcím: 6724 Szeged, Pulz utca 44. 
E-mail: elosztoGGomvmdemaszhalozat.hu 

méretű kiserőmű 

Jelen tájékoztatót az alábbi HMKE létesítés igényre vonatkozóan készítettük el: 

(továbbiakban: 

Ügyszám: 609830408 

Mérési pont: HUO000310F11-S10000000000001026673 

Fogyasztási hely azonosító: ! 22738989 

Fogyasztási hely címe: 6724 Szeged, Körtöltés utca 

Helyrajzi szám: 16245/3 

Jelenleg rendelkezésre álló te ljesítmény: 

1. csatlakozási ponton 69 kKVA 

Igényelt HMKE [(típusa: nap) 

betáplált teljesítmény és a létesítendő energiatároló adatai 

1. csatlakozási ponton 15 KVA 22 A 22 A 22 A 

Inverter(ek) típusa / telj.: ! 1 db Sigenergy SigenStor EC 15.0 TP 15 kW 

Energiatároló típusa / telj.::!/ 2 4db Sigenergy SigenStor Bat 10.0 18,08 kW 

HMKE) 

Amennyiben az alkalmazott (hibrid) inverter hálózatpárhuzamos üzemre és szigetüzemre 
is használható rendszer részét képezi, abban az esetben az alkalmazhatóságra vonatkozó 
feltételeket a weboldalunkon található Elosztói Szabályzatunk 6/B. sz. melléklete 
tartalmazza. 

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra 

vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes 

adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes 
tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak 
kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. 
A tájékoztatók a http:/Wwww.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon érhető el. 

MVM Démász Áramhálózati Kft. 
Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 44. 

Cgsz: 06-09-010805; Adószám: 13792679-2-06 
Nyilvántartó Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága



Hálózat 2/ 5 oldal 
M v M Műszaki gazdasági tájékoztató 

Ügyszám: 609830408 

A csatlakozás műszaki jellemzői 

Feszültségszint csatlakozás: 0,4 kV mérés: 0,4 kV 

Csatlakozási pont Rendszerhasználói tulajdonú csatlakozó főelosztó szekrényben az 
(tulajdonjogi határ): első túláramvédelmi készülék elosztóhálózat felőli kapcsai 

Csatlakozó berendezés: ! 0,4 kV-os kábel Meglévő 

Tr-áll. / Áramkör 001-053 / 6 - 06. Bartucz u Vízmű 

Elosztó tarifa: KIF III. 

A teljesítendő feltételek: 

Feltétel Felelős Határidő/Kapcsolat 
HMKE kivitelezés megkezdése 
előtt 
https://tervezok.mvmhalozat.hu 

1. Csatlakozási dokumentáció 

elkészítése, jóváhagyásra benyújtása igénybejelenió 

HMKE csatlakozási dokumentáció 
jóváhagyását követően, az 

2. HMKE kialakítása és készre jelentése / Igénybejelentő / elosztó által végzendő mérőhelyi 
munka elindításáig. 

. elosztoi.kiemeltugyfeledmvm.hu 

3. Üzemviteli megállapodás, hálózat- " ! 2 ! Az elosztó által végzendő 
csatlakozási és hálózathasználati '9?"V'E0fleg?t0 mérőhelyi munka elindításáig 
szerződés megkötése 99 EE elosztoi.kiemeltugyfeledmvm.hu 
4. A fogyasztásmérő berendezése A fenti feltételek teljesülését 
,AD-VESZ" paraméterezése, valamit a követően. 
paraméterezés költségének megfizetése 

Elosztó/ 
Igénybejelentő 

A hálózatra kapcsolás csak a fentiekben írt feltételek maradéktalan teljesülése után 
valósulhat meg! 

A teljesítendő feltételek részletes leírása 

ZL nAZ 
1. Csatlakozási dokumentáció elkészítése, jóváhagyásra beadása 

Az igénybejelentőnek csatlakozási dokumentációt kell készíttetnie egy kamarai regisztrációval 
rendelkező tervezővel. 

HMKE microsite weboldalunkon tervezői regisztrációt követően a csatlakozási dokumentációk 
elkészítését és elosztói jóváhagyását elektronikus úton biztosítjuk. A weboldal elérhetősége: 
https://tervezok. mvmhalozat.hu 

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra 

vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes 
adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes 
tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak 

kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. 

A tájékoztatók a http:/Wwww.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon érhető el. 

MVM Démász Áramhálózati Kft. 
Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 44. 
Cgsz: 06-09-010805; Adószám: 13792679-2-06 
Nyilvántartó Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága



Hálózat 3/ 5 oldal 
M v M Műszaki gazdasági tájékoztató 

Ügyszám: 609830408 

Az elkészített dokumentációt a weboldalon keresztül kell beküldeni on-line. 

Bővebb információ: 

Háztartási méretű kiserőművek MVM Hálózat 

A csatlakozási dokumentáció összeállításánál kérjük vegye figyelembe a műszaki-gazdasági 
tájékoztató 1. sz. mellékletében szereplő információkat! 

2. HMKE kialakítás és készre jelentése 

A HMKE csatlakozási dokumentáció jóváhagyása esetén lehet a HMKE létesítését megkezdeni, 
és a szükséges villamos kapcsolatot kiépíteni. A kiépítés végeztével a kivitelező készre 
jelentésével kell újra felkeresni társaságcsoportunkat az alábbi e-mail címen: 
elosztoi.kiemeltugyfelEdomvm.hu 

3. Üzemviteli megállapodás, hálózat-csatlakozási és hálózathasználati szerződés 
megkötése 

A MVM Démász Áramhálózati Kft. és a rendszerhasználók egymáshoz kapcsolódó és egymás 
üzemvitelére kiható üzemviteli tevékenységét üzemviteli megállapodásban kell szabályozni. 

Általános Üzemviteli megállapodás megkötése (módosítása) szükséges, mivel a fogyasztási 
helyen háztartási méretű kiserőmű üzemel / létesül. 

A tervezett Üzemviteli megállapodást a hálózat-csatlakozási és hálózathasználati szerződésekkel 
együtt osztályunk fogja megküldeni. 

4. A fogyasztásmérő berendezése , AD-VESZ" paraméterezése, valamint a paraméterezés 
költségének megfizetése 

A fogyasztásmérő berendezés , AD-VESZ" paraméterezésének költségét (19.000 Ft 4 ÁFA), a 
helyszíni munkavégzést követően kiszámlázzuk a felhasználó felé. 

A hálózatra kapcsolás csak a fentiekben írt feltételek maradéktalan teljesülése után 
valósulhat meg! 

Jelen tájékoztatónk elfogadási határideje: 2027.01.01 

Elfogadás esetén a tájékoztatóban foglaltak — az elfogadás dátumától — további 1 évig 
érvényesek. 

Amennyiben a fenti tájékoztatóban foglaltakat elfogadják, kérjük a jelen tájékoztató 
cégszerű aláírásával és visszaküldésével írásban jelezzék. 

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra 

vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes 

adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes 
tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak 

kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. 
A tájékoztatók a http:/www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon érhető el. 

MVM Démász Áramhálózati Kft. 
Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 44. 

Cgsz: 06-09-010805; Adószám: 13792679-2-06 
Nyilvántartó Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
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A műszaki — gazdasági tájékoztató melléklete: 

1 sz. melléklet —Tájékoztatás háztartási méretű kiserőművek létesítőinek, üzemeltetőinek 

2 sz. melléklet — Általános tájékoztatás a háztartási méretű kiserőművek kisfeszültségű közcélú hálózatra történő 
csatlakoztatásáról, letölthető innen: 

Háztartási méretű kiserőművek MVM Hálózat 

Tisztelettel, 

N 7 j — GAE 
. LANTOS ÉVA PITÓ FERENCZ LEVENTE 
Ugyfélmenedzsment igazgató Energia igénykezelési osztályvezető 
MVM Démász Áramhálózati Kft. MVM Démász Áramhálózati Kft. 

A tájékoztatóban foglaltakat teljes mértékben elfogadom. 

Dátum: 

Az igénybejelentő cégszerű aláírása 

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra 

vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes 

adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes 
tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak 
kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. 

A tájékoztatók a http:/www.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon érhető el. 

MVM Démász Áramhálózati Kft. 
Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 44. 

Cgsz: 06-09-010805; Adószám: 13792679-2-06 

Nyilvántartó Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
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1. — számú melléklet 

Tájékoztatás háztartási méretű kiserőművek 
létesítőinek, üzemeltetőinek 

A termelő berendezésekre, a háztartási méretű kiserőművekre (,AMKE") vonatkozó alapvető rendelkezéseket 
- a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (, VET."); 

- — annak végrehajtási rendelete a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (, Vhr."); 
- a Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzat (, VHSz."); 
- — az Elosztói Szabályzat (,ESz"), valamint 
- — — a Társaságunk Elosztói Üzletszabályzata (, EÜSZ") 

tartalmazza, kérjük szíveskedjen áttanulmányozni a vonatkozó szabályokat, melyeket mindenkor megtalál az alábbi honlapon: 
httos://mvmdemaszhalozat.hu/ 

A törvényi rendelkezések alapján - saját üzleti kockázatára - bárki létesíthet új termelő kapacitást. HMKE-t létesíteni, illetve üzemeltetni 
kizárólag a hálózathoz való csatlakozásra vonatkozó külön jogszabályok, továbbá az ESz és az EÜSZ-ben meghatározott részletes 
szabályok szerint lehet. 

A HMKE, mint termelő berendezés alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a háztartás villamosenergia-szükségletét a felhasználó 
(különösen a lakossági fogyasztó) helyben állítsa elő. Ezen villamosenergia-szükséglet előállítására szolgáló HMKE működhet oly 
módon, hogy a közcélú villamos hálózatba energiát nem táplál be, vagy oly módon, hogy az általa megtermelt, de a háztartásban fel 
nem használt energiamennyiséget a közcélú villamos hálózatba betáplálja. A HMKE létesítésének, elosztóhálózati csatlakozásának 
részletes műszaki feltételeit, valamint az üzemeltetés alapszabályait az ESz 6/B. számú melléklete részletesen tartalmazza. 

A HMKE a megtermelt, és telepítési helyén fel nem használt villamos energiát abban az esetben képes a közcélú villamos hálózatba 

betáplálni, ha az általa előállított feszültség a közcélú villamos hálózat feszültségét meghaladja. Ezen pusztán fizikai 

törvényszerűségből származó okból a HMKE által történő visszatáplálás minden esetben a közcélú hálózat feszültségének 
emelkedését idézi elő. 

A HMKE telepítőjének az adott elosztó hálózat tulajdonságait, illetve a Társaságunk által támasztott műszaki feltételeket is figyelembe 

kell vennie és a követelményeket megtartania. Annak érdekében, hogy a HMKE zavaró visszahatások nélkül működjön és a többi 
rendszerhasználó ellátását, az elosztó hálózat üzemállapotát, üzemzavar elhárítás eredményét hátrányosan ne befolyásolja, a HMKE 

a közcélú elosztó hálózattal vagy annak bármely leválasztott részével együtt szigetüzemben nem működhet. A telepítendő HMKE 
berendezésnek rendelkeznie kell a típusának megfelelő komplex túlfeszültség védelemmel, amely a hálózatba kerülő túlfeszültséget 

a szabványban rögzített mértékre korlátozza. 

A Magyarországon üzemelő kisfeszültségű közcélú villamos hálózatok feszültsége az elosztótársaságok számára kötelező, többek 

között az MSZ-EN 50160 szabványban meghatározott feszültségminőség alapján 207 V-tól 253 V-ig terjedő tartományban lehet. 

Az előzőekben leírtak figyelembevételével a HMKE által megtermelt és a közcélú villamos hálózatba betáplálni kívánt villamos energia 
feszültsége legfeljebb 253 V lehet. Annak érdekében, hogy a HMKE üzemeltetője a közcélú villamos hálózat biztonságos üzemét, 

illetve más rendszerhasználók ellátását ne zavarja, a HMKE feszültségét legfeljebb 253 V értékre állíthatja be. 

Abban az esetben, ha a HMKE betáplálás(ok) miatt az egyazon/azonos transzformátor körzetben lévő kisfeszültségű hálózat 
feszültsége a 253 V-ot eléri, a HMKE betáplálás lehetősége műszaki-biztonsági okokból, törvényi kötelezettségek okán megszűnik 
és mindaddig nem is válik lehetővé, míg a hálózati feszültség a jelzett érték alá nem csökken. A Társaságunk által nyújtott elosztói 
szolgáltatás, hálózathasználat lehetősége folyamatosan, de nem szünetmentesen biztosított. 

A HMKE működésére a közcélú villamos hálózat védelmi visszakapcsolási műveletek, a rövid idejű üzemszünetek, továbbá más 
vonalakon bekövetkező zárlati események hatást gyakorolnak, melyek normál hálózati események, így azok kapcsán a HMKE 
üzemeltetője igényt nem formálhat. 

A HMKE hálózatvédelmi okból történő (automatikus) kikapcsolásának részletes előírásait az ESz 6/B. mellékletének Védelmek című 

fejezete tartalmazza. A HMKE nem veszélyeztetheti a közcélú villamos hálózat üzemeltetését, nem ronthatja a villamosenergia- 

szolgáltatás minőségi paramétereit. A saját üzleti kockázatra létesíthető HMKE gazdasági megtérülésének számításakor kérjük, 
vegye figyelembe a fentieket, valamint azt, hogy a HMKE automatikus kikapcsolásakor a villamosenergia-termelés, betáplálás az Ön 

háztartásában szünetelni fog. Az esetleges szünetelések miatti termeléskiesés mértékéről és ennek a beruházás megterülésére 
gyakorolt hatásáról, valamint kiküszöbölésének lehetőségeiről (pl.: a belső fogyasztás termeléshez való igazításáról, energiatárolási 
lehetőségekről) szíveskedjen a HMKE rendszer kiépítőjével, beüzemelőjével előzetesen egyeztetni. 

A fenti HMKE üzemeltetői kötelezettségek elmulasztásából, valamint a betáplálás szüneteléséből eredő kártérítési felelősségét a 
hálózati engedélyes társaság kizárja. 

Tisztelettel: 

MVM Démász Áramhálózati Kft. 

A villamosenergia-elosztás biztosítása, a csatlakozási és elosztóhálózat-használati szerződés teljesítése keretében kezelt személyes adatokra 

vonatkozó tájékoztatást az Általános Adatkezelési Tájékoztatóban; az ügyintézés során készített hangfelvétellel összefüggésben kezelt személyes 

adatokra vonatkozó tájékoztatást a Hangfelvétel Rögzítésére Vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatóban; míg az MVM Vállalkozáscsoport egyes 
tagvállalatai által kötött szerződésekben, illetve más dokumentumokban kapcsolattartóként megjelölt természetes személyek személyes adatainak 

kezeléséről szóló tájékoztatást az ezen című Adatkezelési Tájékoztatóban találhatja meg. 

A tájékoztatók a http:/Wwww.mvmnext.hu/Adatvedelem/Tajekoztatok honlapon érhető el. 

MVM Démász Áramhálózati Kft. 
Székhely: 6724 Szeged, Pulz utca 44. 

Cgsz: 06-09-010805; Adószám: 13792679-2-06 
Nyilvántartó Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
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VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSHEZ 

SZEGEDI VÍZMŰ ZRT. 

1. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁS, 
ENERGIAIRÁNYÍTÁS, ANTIKORRUPCIÓ 

Minőségi, környezeti energiagazdálkodási és antikorrupciós politikáról: 

Társaságunk elkötelezte magát a minőségi szolgáltatás és a környezetvédelem mellett, ennek 

érdekében 2001—óta integrált rendszert működtet. Az integrált rendszer az ISO 9001 

minőségirányítási szabvány és az ISO 14001 környezetirányítási szabványnak történő 

megfelelést jelent. 

Integrált politikánkban a legfőbb értékeinket publikáljuk fogyasztóinknak, partnereinknek és 

munkatársainknak, 

Ezek az alábbiak: 

Legfontosabb feladatunk, hogy minden fogyasztónk számára biztosítsuk létünk egyik 

alapfeltételét, a tiszta, egészséges ivóvizet a nap minden pillanatában. Az elhasznált vizet, 

környezetet kímélő módon vezetjük vissza a természetbe. 

Óvjuk, és védjük a vízkészletünket. 

Tevékenységünk során: 

e Megfelelünk a hatósági előírásoknak, jogszabályoknak és az előírt szabványok 

követelményeinek. Törekszünk az európai normák betartására. 

e Az ivóvíz termelés és szolgáltatás terén a higiéniai viszonyok maximális betartása 

mellett, minden ivóvíz-biztonsági előírást betartunk. 

e Különös figyelmet fordítunk a keletkező szennyvizek szakszerű kezelésének 

folyamatos biztosítására. 

e Törekszünk a káros kibocsátások mértékének, a keletkező hulladékok mennyiségének 

minimalizálására, azok környezeti hatásának csökkentésére, a természetből származó 

anyagok, - erőforrások takarékos felhasználására és az — energiagazdálkodási 

teljesítményünk folyamatos javítására, valamint lehetőségeinkhez képest a megújuló 

erőforrások minél szélesebb körű alkalmazására. 

e A minőséget rendszeresen ellenőrizzük, a vizsgálólaboratórium akkreditált státuszát 

fenntartjuk. 

e — Rendszeres képzésekkel biztosítjuk szakembereink magas szintű felkészültségét. 

e "Társaságunk nem tolerálja a korrupciót vagy annak kísérletét, ezért 2022. évben 

antikorrupciós irányítási rendszert (AKIR, ISO 37001) vezetett be, amelyet azóta, 

folyamatosan működtet. 

A hulladékainkat a jogszabályi előírásoknak megfelelően gyűjtjük, kezeljük és naprakészen 

nyilvántartjuk. A környezeti elemeket, a levegőt, a talajt, az épített környezetet, a felszíni és 

felszín alatti vizeket a legnagyobb odafigyeléssel védjük.
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Minőségirányítási, környezetirányítási, energiagazdálkodási irányítási és antikorrupciós 

rendszerünket évente, külső tanúsító céggel auditáltatjuk. Az integrált rendszerünk egyik 

alapdokumentumát, az Integrált Irányítási Kézikönyvet érdeklődés esetén a Vállalkozóink 

áttanulmányozhatják. 

2. — VÁLLALKOZÓINK RÉSZÉRE: 

A Szegedi Vízmű Zrt. a tevékenységi körén belül építési-kivitelezési tevékenységet 

végeztet ivóvíz — csapadékvíz és szennyvíz víziközmű és egyéb, kapcsolódó mélyépítési 

létesítményekre vonatkozóan. A környezetünk megóvása mellett nagyon fontos a munkát 

végző dolgozók védelme, a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása, ezért 

felhívjuk a figyelmet az alábbiakra: 

Környezetvédelem: 

Az üzemeltetés és adminisztrációs feladatok végzése során a Vállalkozónak a környezet 

védelmét szolgáló jogszabályokat, előírásokat, az engedélyekben foglaltakat, illetve a 

környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII.törvény követelményeit be 

kell tartania. 

e — A Vállalkozó a munkálatokat csak a vonatkozó engedélyek birtokában kezdheti meg 
és végezheti. 

e A Vállalkozónak bármilyen, a meglévő közműveket érintő földkitermelési, vagy 

egyéb munka megkezdése előtt tisztában kell lennie valamennyi meglévő szolgáltatói 

létesítmény, közmű elhelyezkedésével, így a csatornahálózat, telefon és elektromos 

vezetékek, villanyoszlopok, víz-, gázvezetékek, és hasonlók helyzetével. A vonatkozó 

munkák kivitelezése során az általa, vagy alvállalkozói által az utakban, 

csatornahálózatban, csövekben, - vezetékekben, illetve közművekben  okozott 

mindennemű kárért a Vállalkozó felel, és azokat köteles saját költségén, határidőn 

belül helyreállítani.(Közművek kezelői lásd. 1.sz. melléklet) 

e — Az építési munkahelyen, a felvonulási területen és egyéb építéssel érintett területről a 

felszíni vizeket megfelelő módon el kell vezetni. A keletkezett szennyvizet ideiglenes 

fogadótartályokba lehet vezetni, ahonnan az elszállítható, vagy az illetékes hatóságok 

engedélyei alapján a meglévő befogadóba vezethető a szükséges ülepítés és tisztítás 

után. 

e A közterületen végzett munkáknál a Vállalkozó köteles biztosítani a kommunális 

szolgáltatások zavartalanságát, a tűzoltás, beteg szállítás, életmentés feltételeit, a 

hétköznapi életvitel folyamatosságát és biztonságát. Amennyiben az akadályoztatás 

elkerülhetetlen, legalább egy héttel a tervbe vett munkálatok megkezdése előtt köteles 

2.oldal 

4



, MELLÉKLET 
VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉSHEZ 

kiértesíteni az érintett lakosságot és ennek megtörténtéről tájékoztatni kell a Szegedi 

Vízmű Zrt.-t. 

A Vállalkozónak a munkálatait úgy kell végeznie, hogy a környezetet a lehető 

legkisebb mértékben veszélyeztesse, az alkalmazott gépei és berendezései 

környezetkímélők legyenek. A nehéz építőipari gépek negatív hatását (pl. zaj és 

porképződés) az emberek egészségére és az általános környezetre minimalizálni kell, 

ide értendő a vegetáció rongálásának, az éghető anyagok kiömlésének 

megakadályozása, ami az ivóvíz szennyezését okozná. 

A Vállalkozó köteles tisztán tartani az építési területek környezetét, valamint azokat 

a területeket, amelyeket az építés és az anyagszállítás érint. 

A Vállalkozó felelős a munkaterület rendjének és átláthatóságának biztosításáért, a 

keletkezett hulladékok összegyűjtéséért, szelektálásáért, tárolásáért. A Vállalkozó 

köteles a tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok 

jogszabályoknak megfelelő naprakész nyilvántartásáért, melyből egy másolati 

példányt a Megrendelőnek átad. 

A keletkezett hulladékokat az arra jogosult, megfelelő hulladékkezelési engedéllyel 

rendelkező cégnek kell átadni. (hulladékszállító, illetve hulladékkezelő cég). 

Társaságunkat írásban tájékoztatni kell a hulladékszállító és a hulladékkezelő cégről, 

(a cég neve, címe, KÜJ és KTJ száma, a kezelési engedély száma, érvényességi ideje). 

Az elszállított hulladékot szállítójegyen dokumentálni kell, melyből egy másolatot el 

kell juttatni a Szegedi Vízmű részére. A szállító jegyen fel kell tüntetni az elszállított 

hulladék megnevezését, azonosító kódját és pontos mennyiségét kg-ban. 

A veszélyes anyagok kezelése: az építés során használt gyúlékony és egyéb veszélyes 

vegyi anyagokat kiömléstől védve, környezetvédelmi szempontból biztonságos módon 

kell az építési területről elszállítani. Tárolásukat, kezelésüket a veszélyes anyag 

Biztonsági Adatlapjának előírásai szerint kell végezni. 

Amennyiben a kivitelezéskor régészeti leletre bukkannak, értesíteni kell a területileg 

illetékes múzeumi igazgatóságot. A régészeti anyag megóvásáról gondoskodni kell. 

Minőségirányítás: 

A kivitelezést a technológiai utasításban rögzítetteknek megfelelően kell elvégezni. 

A kivitelező —a jogszabályban meghatározott esetben- köteles a napi munkát az építési 

naplóban dokumentálni. 

A Vállalkozó köteles a munkák előírt minőségének biztosítása érdekében minőség 

ellenőrző vizsgálatok elvégzésére alkalmas független laboratóriumot biztosítani, 
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illetve megbízni. Ezen laboratóriumban minősítő vizsgálatok akkor végezhetők, illetve 

azok eredményei a minőség tanúsításául akkor szolgálhatnak, ha a laboratórium 

megszerezte a minőségtanúsítási jogot a vonatkozó országos rendeletek, illetve egyéb 

hatályos szabályozásnak megfelelően. 

e A Vállalkozó köteles saját mérő- és vizsgáló műszereit egy, arra jogosult 

intézménnyel kalibráltatni, illetve beállítatni, hitelesíttetni. 

e A Vállalkozó köteles minden minőségi vizsgálatot elvégezni vagy elvégeztetni, 

amelyet a műszaki előírások, szabványok vagy műszaki irányelvek szerint az elkészült 

szerkezetek, illetve a munka minőségének bizonyítására kell végrehajtani. A kivitelező 

Vállalkozó felelős a beépítendő anyagok minőségének biztosításáért, szükséges 

esetben a beépített anyagok megfelelőség-igazolás bemutatásáért. 

A fentiekben előírtak be nem tartása miatt keletkezett esetleges károkkal és az illetékes 

hatóságok bírságolásával kapcsolatos költségek kizárólag a Vállalkozót terhelik. 

Szeged, 2023.11.29. 
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Istókovics Zoltán 
vezérigazgató 
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1.sz. melléklet 

A KÖZMŰVEK KEZELŐI 

Szegedi Vízmű Zrt.; 
Szeged, Tisza L. krt. 88.; Tel.: 62/558-855 

INVITEL Zrt. 
Szeged, Rókusi krt. 6. Tel.:62/478-000 

MVM Észak-Dél FÖLDGAZHÁLÓZATI ZRT. 
Szeged, Pulcz u. 44., Tel.: 06-80-820-141, 06-80-440-141 

NKM ÁRAMHÁLÓZATI Kft. 
Szeged, Pulcz u. 42., Tel.: 62/565-600 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád Megyei Igazgatóság, 
Szeged, Juhász Gyula u. 9, Tel.: 62/819-390 

Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.; 
Szeged, Városgazda sor 1. Tel.: 62/777-222 

Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.; 
Szeged, Városgazda sor 1. Tel.: 62/777-222 

DIGI Kft., 
Szeged, Tisza Lajos krt. 47. IX.em., Tel.: 62/737-006 
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SZEGEDI VÍZMÚŰ ZRT. VÁLLALKOZÓIRA VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI 
ELŐÍRÁSOK 

A Vállalkozó felelős minden egyes munkafázis és kivitelezési folyamat során az egészséget 

nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés biztosításáért: 

Ennek megfelelően: 

A — Vállalkozó köteles munkavédelmi koordinátort foglalkoztatni./A vonatkozó 

jogszabály a 4/2002.(II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet / 

A Vállalkozó köteles a tevékenysége során betartani az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

szóló vonatkozó jogszabályok előírásait. 

A Vállalkozó felelős az általa foglalkoztatott munkavállalók megfelelő munkahelyi 

magatartásáért, munkahelyi biztonságáért. 

A Vállalkozó tevékenysége során kizárólag minősített védőeszközt alkalmazhat. 

A Vállalkozó felelőssége, hogy az általa végzett tevékenységet szakmailag alkalmas 

munkavállalókkal végeztesse el. 

A  Vállalkozó köteles gondoskodni, hogy az általa alkalmazott munkavállalók 

rendelkezzenek érvényes — üzemorvosi/foglalkozás egészségügyi [alkalmassági 

vizsgálattal, köteles szükség esetén gondoskodni, ezen vizsgálatok elvégeztetéséről. 

A vállalkozó köteles az ott munkát végző dolgozóinak az érvényes egészségügyi 

könyvét bemutatni. 

50 főnél több munkavállalót foglalkoztató Vállalkozó, köteles elsősegély-nyújtó helyet 

és ehhez megfelelő személyzetet, eszközöket biztosítani. 

A Vállalkozó köteles a munkák megkezdése előtt bemutatni, illetve átadni a Megrendelő 

munkabiztonsági szakértőjének vagy helyszíni képviselőjének: 

A munkavállalóinak az orvosi alkalmassági vizsgálatát igazoló dokumentumokat, 

Az ivóvíz szolgáltatás területén a dolgozók érvényes egészségügyi könyvét, 

A szennyvíz területen dolgozók oltási könyvét 

Az egyéni védőeszköz juttatási dokumentumokat, védőeszközeit, 

A tevékenységére vonatkozó kockázatértékelést, 

A munka elvégzéséhez szükséges eszközök és gépek biztonságos állapotára vonatkozó 

dokumentumokat, érintésvédelmi jegyzőkönyveket, 

Gépek, berendezések üzemeltetéséhez szükséges gépkezelői jogosítványokat, 

Munkavállalóik legális foglalkoztatását igazoló munkaügyi bizonylatokat,



Kémiai, veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatértékelést, 

A veszélyes anyagok Biztonsági Adatlapját 

Tűzvédelmi szakvizsga bizonyítványokat. 

A Vállalkozó feladata az építkezés során a dolgozók munkavédelmi oktatása és a 

kivitelezés egyes munkafázisaira előírt tűzvédelmi, balesetvédelmi, biztonsági és 

óvórendszabályok betartatása! i 

Megfelelő eszközökkel (tájékoztatással, elkerítéssel, éjszakai kivilágítással stb.) meg 

kell előzni, hogy az építkezés területére került illetéktelen személy az építkezés 

következtében veszélyes helyzetbe kerüljön, vagy balesetet szenvedjen. 

A munkavégzés során, valamint az elkészült építményeknek ki kell elégíteni a magyar 

jogszabályokban és szabványokban előírt munka- és tűzvédelmi követelményeket. 

A vállalkozó köteles a vonatkozó környezetvédelmi, munkavédelmi törvényeket, 

szabványokat, műszaki irányelveket a munkavégzése során betartani. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani a veszélyes munkafolyamatokra pl. a beszállással 

végzett munkákra (aknák, medencék). Beszállással végzett munkának minősül minden 

olyan tevékenység, amely a berendezésen behajlással, vagy annak belsejében való 

tartózkodással végezhető, ha ezt a teret nem emberi tartózkodásra tervezték. 

A munka elvégzésére gyakorlattal rendelkező munkavállalókat kell kiválasztani, 

akikkel ismertetni kell az őket fenyegető veszélyeket. A munkavállalókat a védelmi és 

mentési intézkedésekre is ki kell oktatni. 

Beszállással végett munka veszélyei: 
Veszélyes koncentrációjú, egészségre ártalmas gázok vagy gőzök, porok jelenléte 
Fulladást okozó oxigénhiány 
Maró- vagy mérgező anyagok jelenléte 
Tűz- és robbanásveszélyes gázok vagy gőzök, porok jelenléte 
Forgó, mozgó belső berendezések 

Villamos berendezések jelenléte 
Tűz keletkezésének lehetősége F
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Beszállással végzett munka általános követelményei: 

1. Előkészítés 

2. Leválasztás 
3. Légtérelemzés 
4. Személyi és kollektív védőeszközök biztosítása 
5. Beszállási engedély kiadása 

A beszállással végzett munkát csak beszállási engedély alapján szabad elvégezni. 

(MSZ 09-57.0033-1990 szabvány) 

A



A veszély miatt, minimum egy fő figyelő személyt kell biztosítani, aki a munkavégzés 

ideje alatt nem hagyhatja el a helyet. Minden esetben a beszállási engedély kiadása 

előtt a fent felsorolt szükséges lépéseket el kell végezni. Csak jól kiszellőztetett és 

mérgező gázoktól mentes munkaterületre szabad lemenni. Az aknában dolgozó 

személynek a mentő heveder használata kötelező (az esetleges baleset 

bekövetkeztekor a mentés megkönnyítése miatt), 

Esetleges mérgezés esetén első feladat a mérgezést szenvedő eltávolítása a gázzal 

szennyezett környezetből. A mentést végző ehhez a munkához csak gázvédő 

felszerelés védelme mellett foghat hozzá, egyébként maga is a mérgező gáz áldozata 

lehet. Azonnal értesíteni kell a mentőket (telefonszám:112, 104,), majd a munkát 

elrendelőt, a megrendelő Szegedi Vízmű Zrt. illetékes vezetőjét. 

A fentiekben előírtak be nem tartása miatt keletkezett esetleges károkkal, balesetekkel és 

az illetékes hatóságok által kiszabott bírságokkal kapcsolatos felelősség, költségek 

kizárólag a Vállalkozót terhelik. 
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